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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 15 
PROCESSO Nº 182508/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 
Objeto da Licitação: Concessão Administrativa para implantação, a gestão, a 
operação e a manutenção de 07 (sete) Unidades de Atendimento Ganha Tempo, 
localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (na região da grande 
Morada da Serra), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, com 
vistas à implantação do PROGRAMA GANHA TEMPO. 
 
Requerente: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº47.497.367/0001-26. 

(Data de envio: 22 de junho de 2016, em conformidade com o item 16.5 do Edital). 
Esclarecimentos da Comissão de Licitação: 

 Pergunta Resposta 

 No Apêndice XIV – Planilhas de 
Quantitativos – Item 6. Quantitativo de 
Serviços de Apoio para as Unidades 
Ganha Tempo – Subitem 5.0 Laudos – 
Certificados, constam laudos para 5.1 - 
Qualidade da Água, 5.2 - 
Microbiológico de Ar Condicionado, 5.5 
- Limpeza de Reservatórios, 5.6 - Troca 
de filtro – Bebedouros, 5.7 - 
Recarga de Extintores e 5.8 - Limpeza 
de Calhas e Rufos. 
 
Pergunta-se: No item 5.1 – Quais as 

parâmetros a serem analisados? 
Somente potabilidade? 
Item 5.2 – Quais os parâmetros a 
serem analisados? 
Item 5.5 – Qual a quantidade e a 
capacidade de cada reservatório? 
Item 5.6 – Qual a quantidade de 
bebedouros? 
Item 5.7 – Qual a quantidade de 
extintores? Qual a substância a ser 
recarregada? Qual a capacidade de 
cada extintor? 
Item 5.8 – Qual a metragem de calhas 
e rufos a serem limpas? 
PERGUNTA – 02 

No Apêndice XIV – Planilhas de 
Quantitativos – Item 6. Quantitativo de 
Serviços de Apoio para as Unidades 
Ganha Tempo – Subitem 4.0 
Manutenção Predial consta o subitem 
4.1 – Contrato preventivo – Ar 
Condicionado. 
Pergunta-se: Qual a quantidade de 
equipamentos? Qual a capacidade de 
cada equipamento ou a carga térmica 
do ambiente? 

No item 5.1 – Quais as parâmetros a serem 
analisados? Somente potabilidade? 

Análise bacteriológica demonstrando conformidade com 
padrão microbiológico de potabilidade estabelecido pela 
portaria vigente do Ministério da Saúde. 
 Item 5.2 – Quais os parâmetros a serem analisados? 
Conforme item 7.5.5 do Anexo I – Termo de Referência.  
Item 5.5 – Qual a quantidade e a capacidade de cada 
reservatório? 

De acordo com o projeto de cada Proponente em 
consonância com os itens 6.3.3 e 10.3 do Anexo I - Termo 
de Referência.  
Item 5.6 – Qual a quantidade de bebedouros? 

Está especificado no item 6.2 da unidade 2. Quantitativo 
de Mobiliário para as Unidades Ganha Tempo do 
APÊNDICE XIV Planilhas de Quantitativos  
Item 5.7 – Qual a quantidade de extintores? Qual a 
substância a ser recarregada? Qual a capacidade de 
cada extintor? 

Todos os itens mencionados dependerão de cada projeto, 
ficando sob a responsabilidade de cada Proponente a 
definição em consonância com as normas pertinentes e 
com os itens 6.3.3 e 10.3 do Anexo I - Termo de 
Referência.  
Item 5.8 – Qual a metragem de calhas e rufos a serem 
limpas? 

De acordo com o projeto de cada Proponente, em 
consonância com os itens 6.3.3, 7.5.4 e 10.3 do Anexo I - 
Termo de Referência.  

Pergunta-se: Qual a quantidade de equipamentos? Qual a 

capacidade de cada equipamento ou a carga térmica do 

ambiente? 

Resposta: Verificar os itens 6.3.3 e 10.3 do Anexo I - 

Termo de Referência, e os parâmetros do item  2.17 do 

APÊNDICE XII Parâmetros Técnicos para Projetos de 

Arquitetura, Engenharia e Instalações. 

 

 

Cuiabá-MT, 24/06/2016 
 

Marcos Roberto Sovinski  
Presidente da Comissão Especial de Licitação 


